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2020

Uppgifter om verksamhetsutévare

Verksamhetsutdvarens namn
Organisationsnummer
Adress

Postadress

Uppgifter om anlaggning

Ockelbo Vatten AB
556751-6454
Hamnleden 20
806 41 Gavle

Anlaggnings namn
Anlaggningsnummer
Fastighetsbeteckning
Besoksadress
Kommun
Koordinater

Kontaktuppgifter

Amot reningsverk
2101-004

Valhalla 1:69
Testeboviagen 5, Amot
Ockelbo kommun
147422,4674 6761237,684
(sweref99 16 30)

Telefonnummer
Kontaktperson for anlaggningen

Ansvarig for godkannande av miljoredovisning

Rapport upprattad av

Huvudverksamhet

020-37 9300

Hans Simonsson, Driftchef Avlopp
Lena Blad, VD Ockelbo Vatten AB

Johnny Roslund, Processingenjor

Verksamhetskod

90.16-2
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Verksamhetsbeskrivning

Tillaten anslutning

Verksamheten omfattar behandling av kommunalt avioppsvatten fran Amot samhille.
Anldggningen ir dimensionerad 760 personekvivalenter och ett flode av 648 m3/d.
Anslutna till reningsverket var 197 personer och till vattenverket 300 personer.
Reningsverket ar uppfort 1978 - 79.

Gillande foreskrifter och beslut
Verksamheten bedrivs enligt tillstand:
1981-06-22 dnr 11.182-1437-81 utfardat av lansstyrelsen i Gavleborgs Lan, daterat 1992-04-30.

Gallande villkor i tillstand

5 § 7. Redovisning av de villkor som giller for verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

1. Avloppsvattnet skall i princip renas pa i
ansokan givet satt.
Reningsanlaggningen skall dock
dimensioneras for ett fléde som dven
tar hansyn till inlackande grundvatten.
Fore utférande av anldggningen skall
samrad betraffande reningsverkets
slutliga utformning ha agt rum med
lansstyrelsen.

Avloppsvattnet renas enligt ans6kan och slam
ifran processen transporteras till Ockelbos
avloppsreningsverk for avvattning.

2. Reningsanlaggningen skall skotas pa
sadant satt att reningseffekten
fortlépande halls pa en jamn och hog
niva. Resthalten i det behandlade
avloppsvattnet far normalt inte
Overstiga 60 mg BOD;/I och 0,5 mg P/I.
Utslappsmangderna inklusive
braddavloppsvatten far dock inte
Overstiga 14 kg BOD;/d och 0,2 kg
fosfor/d (raknat pa 70 g BOD/pd och 4
g fosfor/pd).

Resthalten av BOD; och Tot-P har som
arsmedelvarde inte overskridits.

Restmangden av BOD; och Tot-P har inte
overskridit gransvardet beraknat som
medelvarde 6ver 12 manader.

Se punkt: Sammanstallning av analyser, fléden
och belastningar.

3. Klorering av avloppsvattnet skall kunna
utforas i den omfattning som
hdlsovardande myndigheter finner
erforderligt.

Maojligheter att klorera avloppsvattnet finns
inom Gastrike Vatten.

4. Mangden braddat avloppsvatten skall
uppskattas och journalforas.
Braddavlopp och nédutlopp skall vara
forsedda med galler eller motsvarande
avskiljningsanordning.

Vid braddning uppskattas mangderna och en
kemisk rening sker fore utloppet.
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Slamhantering ska ske pa angivet satt.
Transport till Ockelbos
avloppsreningsverk for avvattning.

Slam transporteras till Ockelbo reningsverk for
avvattning.

Avloppsledningsnatet skall fortldpande
ses over och underhallas i syfte att
begransa tillflodet av ovidkommande
vatten.

Avloppsledningsnatet ses fortlopande dver och
atgardas alltefter behov och de ekonomiska
forutsattningarna. Stora mangder av
ovidkommande vatten forekommer.

Vid driftstérningar i reningsverket eller
ledningsnatet eller om del av
anlaggningen tas ur drift fér underhall
mm skall kommunen vidta lampliga
atgarder for att motverka
vattenfoérorening och andra
oldgenheter for omgivningen. Vid
sadana tillfallen skall lansstyrelsen
snarast underrattas.

Driftstorningar larmas via
overvakningssystemet och atgardas vid
rondering.

Avvikelser meddelas tillsynsmyndigheten.
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Reningsmetod

Rening av avloppsvattnet sker mekaniskt och kemiskt.

Slammet som avskiljs transporteras till Ockelbo reningsverk for avvattning.
Det renade avloppsvattnet leds till Testebodn.

Larmhantering

Larmhantering finns vid reningsverket. Larmhanteringen skots av det datoriserade
driftévervakningssystemet. Larm fran anldaggningen kan ldggas pa olika nivaer, A- och B-larm. A-
larm vidarebefordras med sms till driftpersonal underdagtid och till beredskapspersonal dvrig tid.
Larmhanteringen omfattar samtliga vdsentliga maskiners och pumpars funktion samt extrema
matvdrden fran givare av betydelse.

Vid stromavbrott gar ett larm om natspanningsbortfall via PLC:s UPS (batteribackup) till
driftévervakningen, VA operator.

Drift- och skotselinstruktioner
Instruktioner finns pa reningsverket samt i Gastrike Vattens ledningssystem Kompassen.

Kontrollprogram

Kontrollen av avloppsverket bedrivs enligt program for utslappskontroll (NFS 2016:6).
12 inkommande dygnsprov och 12 utgaende dygnsprov per ar utfors.

Inkommande och utgaende dygnsprov tas med flodesstyrd.

Provinlamningsschema skickas till tillsynsmyndigheten arligen.

Sammanfattning
Reningsanlaggningen har fungerat bra under aret. Hogre fosforutslapp dn riktvardet har noterats
vid 2 tillféllen av 12. Nar det galler BOD; sa har inget prov dverskridit riktvardet.

Sammanstallning av analyser, floden och belastningar

Inkommande belastning

Parameter Storhet Qdim 2018 2019 2020
BODy Kg/ar 10403 5651 4 520
P-tot Kg/ar 230 375 147
N-tot Kg/ar 2 466 3120 1229
CODcr Kg/ar 22 874 15 258 9 889
TOC Kg/ar 4613 3755 2298
Pe belastning enl BOD; PE 760 407 221 176
Varierar valdigt mycket den inkommande belastningen de senaste aren.
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Energi och kemikalier
Storhet 2018 2019 2020
Kemikalie Ekoflock 91 ton/ar 3,6 3,9 17
g/m?3 30 30 184
Energi kWh 60798 55911 68 349
Den kraftigt 6kade kemikaliedtgangen beror pa felberakning g/m? tidigare ar.
Utgaende avloppsvatten
Parameter Storhet | Riktvdrde | Gransvarde 2018 2019 2020
BOD; Kg/d 14 4 4 3
Kg/ar 1613 1640 1103
mg/| 60 14 12 12
P-tot Kg/d 0,2 0,1 0,1 0,1
Kg/ar 40 54 29
mg/| 0,5 0,3 0,4 0,3
N-tot Kg/ar 2 005 1727 1086
mg/| 17 13 12
CODcr Kg/ar 4369 5055 2 864
TOC, f=3,55 Kg/ar 1637 1874 1075
Susp. dmnen Kg/ar 1850 3855 2464
Utslappsmangder ar inklusive eventuellt braddat vatten.
Fléden
Storhet | Qgim 2018 2019 2020
Producerad mings vatten m? 26616 27 797 28 864
Renad mangd avloppsvatten m3 118 711 131 239 92 216
Medelflode m3/d 326 359 252
Braddad miangd m? 0 0 0
Behandlad mangd vatten - m3 91 095 103 442 70336
producerad mangd vatten
Externslam till Ockelbo reningsverk
Avloppsreningsverk: ton/ar TS % TonTS
Amot 236 2,0 4,7
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Bilageforteckning

Verksamhetsomrade
Processchema
Rapportunderlag

Recipientkontroll
Avloppsreningsverkets recipient dr Testeboan.
Recipientkontroll utfors och redovisas av Gastriklands Vattenvardsforening.

Rapporten upprattad av Johnny Roslund.

Gavle 1 mars 2021

Lena Blad
VD Ockelbo Vatten AB
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